Sy,

o ette, O G = , Stfedoleské vodarny, a.s. SA
. ; gy Bt
28 ife Stredoceské Utvar laboratofi pitnych a odpadnich vod m
* % * s i z =
o%eost > voda rny U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno ///—\//;\_i\\\ A
®e ® °® E-mail: info@svas.cz / www.svas.cz OTAR L 1429

IC: 26196620 / DIC: CZ26196620

Misto provedeni zkousek:
Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130 - 2

Zkusebni laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &.1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

StfedoCeské vodarny a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno

Protokol o zkousce é. 655/1/2021

Vzorek Cislo: 1626/1/2021

Druh vzorku: voda pitna Odbér provedl!: Libuse Babakova
Odbeér dne: 22.6.2021 laboratof

Pfijat dne: 22.6.2021 Pfijem proved!: Stanislava Vasifova
Identifikace mista odbéru Méfeni ukonceno dne: 25.6.2021

Obec: Konétopy

Ulice a ¢ép: Cp.14

Misto odbéru:  Konétopy, OU
Kuchyrika, sméSovaci baterie nad dfezem, voda protéka karmou.

zakladni chemie

Stanoveni Zjistena |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn
hodnota * A limitu | 0 shodé (Zdroj)
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 | MH [ vyhovuje SOP &. 16 (ESN ISO 7150-1)
barva <5 mg/l Pt max. 20 |MH | vyhovuje SOP & 10 (CSN EN ISO 7887)
dusiénany 114 10% mg/l max. 50 |NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
€SN EN ISO 10304-4; ESN EN ISO
15061)
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 | NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN 1SO
15061)
chlor aktivni volny 0,05 5 % mg/l max. 0,30 [ MH vyhovuje SOP & 28 (CSN EN ISO 7393-2) #
CHSK-Mn <0,5 mg/l max. 3,0 | MH | vyhovuje SOP &. 27 (ESN EN ISO 8467)
chut prijatelna pfijatelna | MH | vyhovuje SOP & 7 (CSN EN 1622; CSN 757340)
konduktivita (25°C) 66,8 5% mS/m max. 125 |MH vyhovuje SOP &. 12 (CSN ISO 27888)
pach pfijatelny pfijatelny | MH | vyhovuje SOP &. 7 (SN EN 1622; CSN 757340)
pH 7.5 0,2 - 6,5-95 |MH | vyhovuje SOP & 13 (ESN IS0 10523)
teplota 12,8 5% °C 8-12 [DH SOP & 21 (CSN 75 7342) #
zakal <0,50 ZFn max. 5 | MH | vyhovuje SOP &. 11 (ESN EN ISO 7027-1)
Zelezo 0,070 20% ma/l max. 0,20 | MH vyhovuje SOP &. 14 (CSN ISO 6332)
mikrobiologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota ¥ s limitu | o shodé (Zdroj)
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 | NMH | vyhovuje SOP &. 30 (CSN EN ISO 9308-1)
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 | MH vyhovuje SOP &. 30 (CSN EN ISO 9308-1)
pocty kolonii pfi 22°C 8 KTJ/1mlI max. 200 | MH vyhovuje SOP &. 52 (CSN EN IS0 6222)
pocty kolonii pfi 36°C 14 25% KTJ/1ml max. 40 | MH vyhovuje SOP &. 52 (CSN EN ISO 6222)
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Odbé&r vzorku byl proveden akreditované v souladu s dokumentem DSPK, C.30, SOP pro odbér vzorki pitnych vod a vod
pouzivanych k jejich vyrobé.

* - Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k = 2

s intervalem spolehlivosti s pravdé&podobnosti priblizné 95%. Uvedena nejistota méfeni zahrnuje nejistotu odbéru vzorku

provedeného vzorkafem nebo zakaznikem podle postupl laboratofe. Nejistota se nevztahuje na vysledky mensi nez mez

stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelne.

Pokud je ve vzorku stanoven po&et mikroorganismi mensi nez 10 KTJ/ a nebo jedinc(, nejistota se neuvadi.

= Hodnoty uvedené v tabulce vysledkl v kolonce limit jsou limity poZzadované Vyhl. MZd €. 252/2004 Sb., v platnem
znéni; rozhodovaci pravidlo je popsano v DSPK, C.40

+ Stanoveni je mimo rozsah akreditace.

# Stanoveni bylo provedeno v terénu v priibéhu odbéru vzorku.

Zkratky: SOP - standardni operacni postup
MH - mezni hodnota
NMH - nejvy3si mezni hodnota
DH - doporuéena hodnota
AN - aktualizovana norma - laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy
F - u ukazatele byl uplatnén flexibilni rozsah akreditace

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Konec vysledkové Easti protokolu
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